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试验项目汇总表 

顺序号/序号 试验项目 依据标准条款 试验结果 

I/1 脱扣极限和特性 8.3.3.2 见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

2 介电性能 8.3.3.3 

合格 
3 机械操作和操作性能能力 8.3.3.4 
4 过载性能 8.3.3.5 
5 验证介电耐受能力 8.3.3.6 
6 验证温升 8.3.3.7 
7 验证过载脱扣器 8.3.3.8 见报告 17001- 

NPC0307-20081902 8 验证欠电压和分励脱扣器 8.3.3.9 
9 验证主触头位置 8.3.3.10 合格 

II/10 额定运行短路分断能力 8.3.4.2 

合格 
11 验证操作性能 8.3.4.3 
12 验证介电耐受能力 8.3.4.4 
13 验证温升 8.3.4.5 
14 验证过载脱扣器 8.3.4.6 

II.III/15 验证过载脱扣器 8.3.5.2 

见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

16 额定运行短路分断能力 8.3.4.2 
17 验证操作性能 8.3.4.3 
18 验证介电耐受能力 8.3.4.4 
19 验证温升 8.3.4.5 
20 验证过载脱扣器 8.3.4.6 
21 验证过载脱扣器 8.3.5.5 

III/22 验证过载脱扣器 8.3.5.2 

合格 
23 额定极限短路分断能力 8.3.5.3 
24 验证介电耐受能力 8.3.5.4 
25 验证过载脱扣器 8.3.5.5 

III/26 验证过载脱扣器(四极附加试验) 8.3.5.2 

合格 
27 额定极限短路分断能力 8.3.5.3 
28 验证介电耐受能力 8.3.5.4 
29 验证过载脱扣器 8.3.5.5 

C/30 单极短路 C.2 
见报告 17001- 

NPC0307-20081902 
31 验证介电耐受能力 C.3 
32 验证过载脱扣器 C.4 

H/33 单极短路（IIT） H.2 
见报告 17001- 

NPC0307-20081902 
34 验证介电耐受能力 H.3 
35 验证过载脱扣器 H.4 

36 耐湿热试验 
GB/T14048.1 

附录K 
见报告 17001- 

NPC0307-20081902 

37 抗非正常热和着火危险试验 
GB/T14048.1  

8.2.1.1.1 
见报告 17001- 

NPC0307-20081902 

38 接线端子机械性能试验 
GB/T14048.1 

8.2.4 
见报告 17001- 

NPC0307-20081902 
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顺序号/序号 试验项目 依据标准条款 试验结果 

39 电气间隙和爬电距离测量 7.1.4 见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

40 辅助触头正常条件下接通与分断能力 GB/T14048.5 
8.3.3.5.3 

见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

41 试后介电性能试验 GB/T14048.5 
8.3.3.5.6b) 

见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

42 辅助触头非正常条件下接通与分断能力 GB/T14048.5 
8.3.3.5.4 

见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

43 试后介电性能试验 GB/T14048.5 
8.3.3.5.6b) 

见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

44 辅助触头额定限制短路电流试验 GB/T14048.5 
8.3.4 

见报告 17001- 
NPC0307-20081902 

45 试后介电性能试验 GB/T14048.5 
8.3.4.4b) 

见报告 17001- 
NPC0307-20081902 
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