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试验项目汇总表 

序号 检 验 项 目 依据标准条款 检验结果 

 4P   

I/1 脱扣极限和特性 8.3.3.2&B.8.1.2.1 见报告 
03601-A-17B1348-S 

2 介电性能 8.3.3.3 合格 
3 机械操作和操作性能能力 8.3.3.4&B.8.1.2.1 合格 
4 过载性能 8.3.3.5 合格 
5 验证介电耐受能力 8.3.3.6 合格 
6 验证温升 8.3.3.7 合格 
7 验证过载脱扣器 8.3.3.8 合格 
8 验证主触头位置 8.3.3.10 合格 

II/9 额定运行分断能力 8.3.4.2 合格 
10 验证操作性能 8.3.4.3 合格 
11 验证介电耐受能力 8.3.4.4 合格 
12 验证温升 8.3.4.5 合格 
13 验证过载脱扣器 8.3.4.6 合格 
14 验证 CBR 动作的准确性 B.8.2.4.2 合格 

III/15 验证过载脱扣器 8.3.5.2&B.8.1.2.2.2 合格 
16   额定极限短路分断能力 8.3.5.3 合格 
17   验证介电耐受能力 8.3.5.4 合格 
18   验证过载脱扣器 8.3.5.5&B.8.1.2.2.2 合格 
19 验证 CBR 动作的准确性 B.8.2.4.4 合格 
20 验证过载脱扣器(四极附加试验) 8.3.5.2&B.8.1.2.2.2 合格 
21   额定极限短路分断能力 8.3.5.3 合格 
22   验证介电耐受能力 8.3.5.4 合格 
23   验证过载脱扣器 8.3.5.5&B.8.1.2.2.2 合格 
24 验证 CBR 动作的准确性 B.8.2.4.4 合格 

BI/25 动作特性 B.8.2 

见报告 
03601-A-17B1348-S 

26 介电性能 B.8.3 
27 在额定电压极限值下操作试验装置 B.8.4 
28 在过电流条件下的不动作电流的极限值 B.8.5 

29 在冲击电压引起的浪涌电流的情况下CBR抗误脱

扣的性能 
B.8.6 合格 

30 A型和B型CBR的附加验证 B.8.7 
见报告 

03601-A-17B1348-S 31 按B.3.1.2.2分类的CBR在电源电压故障情况下的

工作状况 
B.8.10 

BII/32 剩余短路接通和分断能力（IΔm） B.8.11 见报告 
03601-A-17B1348-S 

BIII/33 环境条件的影响 B.8.12 见报告 
03601-A-17B1348-S 

BIV/34 静电放电 B.8.13.1.2 见报告 
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序号 检 验 项 目 依据标准条款 检验结果 

03601-A-17B1348-S 
35 射频电磁场辐射 B.8.13.1.3 合格 
36 电快速瞬变/脉冲群(EFT/B) B.8.13.1.4 

见报告 
03601-A-17B1348-S 

37 浪涌 B.8.13.1.5 
38 射频场感应的传导骚扰(共模) B.8.13.1.6 
39 传导射频干扰(150kHz~30MHz) B.8.13.2.2 
40 辐射射频干扰(30MHz~1000MHz) B.8.13.2.3 

C/41 单极的短路分断能力（Isu） C.2 合格 
42 验证介电耐受能力 C.3 合格 
43 验证过载脱扣器 C.4 合格 

K/44 耐湿热试验 
GB/T14048.1-2012 

附录 K 
见报告 

03601-A-17B1348-S 

45 端子的机械和电气性能 GB/T14048.1-2012 
8.2.4 

见报告 
03601-A-17B1348-S 

46 电气间隙和爬电距离 7.1.4 合格 

Y/47 抗非正常热和着火试验 GB/T14048.1-2012  
8.2.1.1 

见报告 
03601-A-17B1348-S 

    
 3P   

48 介电性能 8.3.3.3 合格 
49 机械操作和操作性能能力 8.3.3.4&B.8.1.2.1 合格 
50 过载性能 8.3.3.5 合格 
51 验证介电耐受能力 8.3.3.6 合格 
52 验证温升 8.3.3.7 合格 
53 验证主触头位置 8.3.3.10 合格 

III/54 验证过载脱扣器 8.3.5.2&B.8.1.2.2.2 合格 
55   额定极限短路分断能力 8.3.5.3 合格 
56   验证介电耐受能力 8.3.5.4 合格 
57   验证过载脱扣器 8.3.5.5&B.8.1.2.2.2 合格 
58 验证 CBR 动作的准确性 B.8.2.4.4 合格 

 （以下空白）   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


