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试验项目汇总表 
序号 试验项目 依据标准条款 试验结果 

I/1 温升 8.3.3.1 

见报告 
03601-A-18B2474-S 

2 介电性能 8.3.3.2 
3 接通和分断能力 8.3.3.3 
4 验证介电性能 8.3.3.4 
5 泄漏电流 8.3.3.5 
6 验证温升 8.3.3.6 
7 操动器机构的强度 8.3.3.7 

II/8 操作性能 8.3.4.1 

见报告 
03601-A-18B2474-S 

9 验证介电性能 8.3.4.2 
10 泄漏电流 8.3.4.3 
11 验证温升 8.3.4.4 

III/12 短时耐受电流 8.3.5.1 

见报告 
03601-A-18B2474-S 

13 短路接通能力 8.3.5.2 
14 验证介电性能 8.3.5.3 
15 泄漏电流 8.3.5.4 
16 验证温升 8.3.5.5 

17 电气间隙 GB/T14048.1  7.1.4 见报告 
03601-A-18B2474-S 

18 外壳防护等级 GB/T14048.1  附录 C 见报告 
03601-A-18B2474-S 

19 接线端子的机械性能 GB/T14048.1  8.2.4 见报告 
03601-A-18B2474-S 

20 抗非正常热和火试验 GB/T14048.1  8.2.1.1 见报告 
03601-A-18B2474-S 

21 耐湿热性能 GB/T14048.1  附录 K 见报告 
03601-A-18B2474-S 
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